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1. innost realizovana ve sledovaném obdobi

1.1 —inenyrské innosti

P ehled kontrolnich dn (KDPV) a Koordina nich porad (KPPV) na rok 2009

Ozna eni Nazev Misto konani
| | |Kontrolni den UV Stitary KDPV UVS |UV Stitary 9.00 hod
Kontrolnidenp ivad e KDPV VP UV Stitary 11.00 hod
2009
po at st t pa SO ne
Zai 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ijen 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Listopad 1
2 3 4 5 6|7 8
9 10 11 12 13|14 15
16 17 18 19 20|21 22
23 24 25 26 27|28 29
30
Prosinec 1 2 3 4|5 6
7 8 9 10 11]12 13
14 15 16 17 18|19 20
21 22 23 24 25|26 27
28 29 30 31

Krom vySe uvedenych kontrolnich dn bude probihat b na kontrola stavby
jednotlivymi zastupci spravce stavby. V p ipad nutnosti budou terminy VPD
eSeny individualn .
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Dle planu probihaji pravideln koordina ni porady a kontrolni dny. Ukoly vyplyvajici
zt chtojednanijsou eSenypr b n dletermin . Zapisy zt chto jednani jsou v dy
rozesilany dot enym osobam.

P ehled p edané a pevzaté dokumentace

Dokumentace k odsouhlasen

i Dokumentace realizani

p evzato stanovisko pevzato p edano

akce .1 | Rekonstrukce Upravny vody Stitary
SO 1.01 | Budova UV Stitary
SO 1.01.1f Hala A

osazeni venkovnich vrat

sedimentani nadr 1,3ks piskovych filt(1,2,3)

sedimentani nadr 2,3ks piskovych filt(4,5,6)

akumulani nadr

podlahy kolem sedimentaich nadr i-dla by

podlahy u akumulaich nadr i

pororosty

rekonstrukce sechy
SO 1.01.2 Hala B

osazeni venkovnich vrat

sedimentani nadr 3, 3ks piskovych filtr(7,8,9)

sedimentani nadr 4, 3ks piskovych filt(10,11,12)

akumulani nadr

podlahy kolem sedimentaich nadr i-dla by

podlahy u akumulaich nadr i

pororosty

rekonstrukce sechy
SO 1.02 | Aredl UV Stitary
SO 1.02.1 Budova pomocnych provozstav. ast

schodist-2ks

vytah monoliticka ast

podlahy skladu siranu elezitého

vym na oken

rekonstrukce ZTI

opravy podlah

rekonstrukce sechy
SO 1.02.2 Mezideponie odvodmych vodarenskych kal
SO 1.02.3 Sklady filtra nich pisk
SO 1.02.4 P ist eSky
SO 1.02.5 Komunikace v arealu UV
SO 1.02.4 Oploceni v arealu
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.siranu elezitého
SO 1.02.8 Rekonstrukce stch
PS1 Technologie Gpravny vody
PS 1.1 | Trubni rozvody hala B hala A
PS 1.2 Homogenizace hala B hala A
PS 1.3.+4] Flokulace a sedimentace hala B hala A
PS 15 Piskova filtrace hala B hala A
PS 1.6 Filtrace GAU hala B hala A
PS 1.7 | Chem.hospodétvi a zdrav.zabezp.pitné vody hala B hala A
PS 1.8 erpaci stanice pitné vody hala B hala A
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PS 1.9 Kalové hospod&tvi

PS 1.10 | M eni kvality pitné vody

PS 2 Elektroinstalace

PS 2.1 | Stavebni elektroinstalace

PS 2.2.1 | Technologicka elektroinstalace

PS 222 |AS TP

SO 2.01 | Vodovodni potrubi pvad e-vym na
ad C1- TLT - DN 400 - dI. 2.420m (Il. km 0,000,420)
ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696,826)
ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933,261)
ad C4 - TLT - DN 400 - dI. 886m (IV. km 8,385 - 31)
ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,0342,598)
ad C6 - TLT - DN 350 - dI. 1.311m (IV. km 13,88%5,196)
ad C7 - TLT - DN 400 - dI. 48m (IIl. km 6,537 - 8%
ad C8 - TLT - DN 400 - dlI. 52m (lil. km 0,000 - B®)
ad C9 - TLT - DN 500 - dI. 140m (I. km 0,000 - 00}4
Armaturni Sachta Ctidru ice  AS-1 (I. km 4,446)
Armaturni Sachta Bli kovice AS-2 (. km 7,081)
Armaturni Sachta Vicenice AS-3 (IV. km 1,327)
Armaturni S§achta Dolni La any AS-4 (IV. km3,284
Armaturni Sachta Sebkovice AS-5 (IV. km 4,639)
Armaturni Sachta Mikulovice AS-6 (IV. km 12,866

SO 2.03 | Propojovaci potrubi
ad P5 - TLT - DN 400 - dI. 64m (VDJ M. Buidvice)
ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Buidvice)
ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Buidvice)
ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m § astohostice)

SO 2.04 | Vym ny vzdu$nik a kalovod

SO 2.05 | Podchody pod silnicemi

SO 2.07 | Podchody pod eleznici
Podchod pod eleznici4

SO 2.08 | RuSeni objekta demolice

SO 2.10 | Pipojky NN a trafostanice
Armaturni Sachty
VDJ - Mor. Budjovice, Sv. Vit, Stite, astohostice

SO 2.11 S astohostice (Il. km 0,000)

PS1.1 Stavebni elektroinstalace

PS 1.2 Technologicka elektroinstalace

SO 2.12 | VDJ Moravské Budjovice (Ill. km 0,000)

PS1.1 Stavebni elektroinstalace

PS1.2 Technologické elektroinstalace

PS 2 Zajistni kvality pitné vody

SO 2.13 | VDJ Svaty Vit (IV. km 0,000)

PS1.1 Stavebni elektroinstalace

PS1.2 Technologické elektroinstalace

SO 2.14 |VDJ Stite (IV. km 17,273)

PS1.1 Stavebni elektroinstalace

PS 1.2 Technologicka elektroinstalace

PS 2 Zajistni kvality pitné vody

Vodovodni potrubi pvad e-vym na
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ad B1-TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 142)

ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (Il. km 0,000 - 83

ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (lll. km 0,000 -332)

ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m

ad B5- TLT - DN 300 - dl. 126m

ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m

ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 30fl.147m

ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m

ad B9 - TLT - DN 300 - dI. 2.982m

ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m

ad B11- TLT - DN 350 - dI. 1.240m

ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - 285m

Armaturni Sachta Oslawa (lII. km 0,000)

Armaturni Sachta Vatin

Armaturni Sachta Bckov

Armaturni Sachta Budikovice

Armaturni Sachta Pocoucov

SO 3.02 | Cementace

SO 3.03 | Propojovaci potrubi

ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m § Ov irna)

ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)

ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)

ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)

propojovaci potrubi 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m@V Tyn)

propojovaci potrubi 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m@V Tyn)

propojovaci potrubi 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m@V Tyn)

SO 3.04 | Vym na vzdusnik a kalovod

SO 3.05 | Podchody pod silnicemi

SO 3.06 | Opravy povrch krajskych komunikaci

SO 3.08 | RuSeni objekta demolice

SO 3.09 | Uprava pijezdovych cest

SO 3.10 | Pipojky NN a trafostanice

Armaturni Sachty

VDJ - Pocoucov

SO 3.11 | Akumulace S Ovirna

PS1.1 Stavebni elektroinstalace

PS 1.2 Technologicka elektroinstalace

SO 3.12 | Vodojem Baliny

PS1.1 Stavebni elektroinstalace

PS1.2 Technologické elektroinstalace

S0 3.13 | Armaturni Sachta Rudikov

PS1.1 Stavebni elektroinstalace

PS 1.2 Technologicka elektroinstalace

SO 3.14 | Vodojem Pocoucov 2x 400m3

PS1.1 Stavebni elektroinstalace

PS1.2 Technologické elektroinstalace

SO 3.15 | Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3

PS1.1 Stavebni elektroinstalace

PS1.2 Technologické elektroinstalace

PS 2 Zajistni kvality pitné vody

SO 3.16 | Armaturni Sachta Tyn

PS1.1 Stavebni elektroinstalace
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PS1.2 Technologické elektroinstalace
SO 3.17 | Vodojem Tyn
PS1.1 Stavebni elektroinstalace

PS 1.2 Technologicka elektroinstalace

SO 4.01 | Vodovodni potrubi pvad e-vym na
ad Al - TLT - DN 250 - dI. 1.362m (. km 0,000 362)

ad A2 - TLT - DN 250 - dI. 9.796m (km 0,000 - 1,§Jib VZD
V5
ad A2 - TLT - DN 250 - dI. 1.786 m (km 1,611 - 37390 A2-67

ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4850 A2-77
ad A2 - TLT - DN 250 - dI. 1.780 m (km 4,625 - 623@o A2-88
ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 85)40A2-95
ad A2 - TLT - DN 250 - dI. 1.751m (km 8,045 - 9,J9®A2-113
ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m
ad A3 - TLT - DN 200 - dI. 20m (echod po hrazi)
SO 4.02 | Cementace
SO 4.05 | Podchody pod silnicemi
SO 4.06 | Opravy povrch krajskych komunikaci
SO 4.07 | Podchody pod eleznici
SO 4.08 | RuSeni objekt a demolice
SO 4.11 | Vodojem Borovina
P dorys stechy
ez A-A’-B-B’, D-D
Vypis klempiskych vyrobk
Ocelové konstrukce stchy
PS1.1 Stavebni elektroinstalace
PS1.2 Technologické elektroinstalace

PS 2 Zajistni kvality pitné vody
PS4 Trafostanice Borovina
SO 4.12 | Vodojem ZON

S Heraltice
PS 2 Zajistni kvality pitné vody

Pr b ny on-line monotoring

. spinno

Projekt 1 - rekonstrukce Upravny vody Stitary

Probiha zkuSebni provoz
Odstra ovani drobnych vad
Koordinace praci s vazbou na ostatni subjekty.

Projekt 2 - rekonstrukce vodovodniho p ivad e astohostice — T ebi
Odstra ovani drobnych vad
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Projekt 3 — rekonstrukce vodovodniho p ivad e SOv irna—T ebi
Odstra ovani drobnych vad

Projekt 4 — rekonstrukce vodovodniho p ivad e Heraltice- T ebi
Odstra ovani drobnych vad

1.2 — p ipravné innosti

Koordina ni porady a kontrolni dny na jednotlivych projektech probihaly dle planu a
podle pot eb.

1.3 —realizace

Projekt 1 - rekonstrukce Upravny vody Stitary

V tomto m sici probihaly prace nat chto objektech
SO 1.01 Budova UV Stitary

S0 1.01.2 Hala B

Odstra ovani drobnych vad

SO 1.01.2-HalaA

Odstra ovani drobnych vad

SO 1.02 Areal UV Stitary

SO 1.02.1 - Budova pomocnych provoz

Odstra ovani drobnych vad

SO 1.02.2 Mezideponie odvodn nych vodarenskych kal

Ukon eno

SO 1.02.3. Sklad filtra niho pisku

Ukon eno

SO 1.02.4 P ist eSky

Ukon eno

SO 1.02.5 Komunikace v areélu
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Odstra ovani drobnych vad

PS 1 Technologie UV Stitary — Hala A

Odstra ovani drobnych vad

PS 2 Elektroinstalace

Odstra ovani drobnych vad

Projekt 2 - rekonstrukce vodovodniho p ivad e astohostice-T ebi

SO 2.01 Vodovodni potrubi pivad e —vym na

Ukon eno

SO 2.04 Vym ny vzdusSnik a kalnik

Ukon eno

SO 2.11 S astohostice

Odstra ovani drobnych vad

SO 2.12 VDJ Moravské Bud jovice

Odstra ovani drobnych vad

SO 2. 13 VDJ Svaty Vit

Odstra ovani drobnych vad

SO 2.14VDJ St ite

Odstra ovani drobnych vad

Projekt 3 — rekonstrukce vodovodniho p ivad e SOv irna—T ebi

SO 3.01- Vodovodni potrubi p ivad e-vym na - pokra ovani

Ukon eno

SO 3.03 — Propojovaci potrubi

Ukon eno
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SO 3.08 — RuSeni objekt a demolice

Ukon eno

SO 3.11 Akumulace Ov irna

Odstra ovani drobnych vad

SO 3.12 VvDJ Baliny

Odstra ovani drobnych vad

SO 3.13 AS Rudikov

Ukon eno

SO 3.14 VDJ Pocoucov 2x400 m3

Odstra ovani drobnych vad

SO 3.15 VDJ Pocoucov 2x1000m3

Odstra ovani drobnych vad

SO 3.16 Armaturni Sachta Tyn

Ukon eno

SO 3.17 Vodojem Tyn

Odstra ovani drobnych vad

Projekt 4 — rekonstrukce vodovodniho p ivad e Heraltice- T ebi

SO 4.01 - vodovodni potrubi p ivad e —vym na

Ukon eno

SO 4.07 Podchody pod eleznici

Ukon eno

SO 4.08 RuSeni objekt a demolice

Ukon eno

-10 -
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SO 4.11 - Vodojem Borovina

Ukon eno

SO 4.12 VDJ Zon — dokon ovaci prace

Ukon eno
S Heraldice

Ukon eno

1.4 —zm ny oproti projektové dokumentaci

1.5.1 — pracovnici zhotovitel,podzhotovitelé,pou it

Firma VHS plus

€ strojni vybaveni

. . Po et pracovnik Poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 1
Mistr 1
D Inici HSV 6
Specialisté 4
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 3 1
Auta nakladni 3
Naklada e 1
Bagry a rypadla 1
Hutnici technika 1
Je aby 0
Drobna mechanizace 2
Ostatni 1
Firma Vesely
. . Po et pracovnik poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 1
Mistr 0
D Inici HSV 3
Specialisté
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 1
Auta nakladni 1
Dozer
Bagry a rypadla
Hutnici technika 0
Drobna mechanizace 3 2ks kalové erpadlo,lks elektrocentrala

-11 -
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Firma Outulny

. . Po et pracovnik poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 2 1
Mistr 2
D Inici HSV 8
Specialisté 2 2
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 4
Auta nakladni 1
Dozer 1
Bagry a rypadla 2
Hutnici technika 1
Je aby
Drobna mechanizace 3
Firma VHS Vyso ina
. . Po et pracovnik poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 1
Mistr 0
D Inici HSV 2
Specialisté
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 1
Auta nékladni 1 1
Naklada e UNC
Bagry a rypadla Traktorbagr,buldozer
Na adi na monta

Firma Envi —pur

. . Po et pracovnik poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 1
Mistr 1
D Inici HSV 2
Specialisté 4
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 2 2
Ostatni sva e ka TIG 3ks, sva e ka MIG 1ks, kysliko-
acetylénova souprava pro ezani ocelového potrubi,
elektricky navijak, paletovy vozik, drobné elektrické
1 1 o L '
n& adi, n4 adi, micha ka, pasovy dopravnik,
zednické na adi

-12 -
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Sdru eni Conel - Siemens

. . Po et pracovnik poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 2 1
Mistr 1 0
Specialisté 2 1 elektromontér
D Inici HSV 3 1
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 3 1

1.5.2 — pracovnici spravce stavby

hlavni mana er projektu — Ing. Lubomir Krupica
zastupce hlavniho mana era — Ing. Petr Vasi ek
expert senior — Ing. Rudolf Stola

expert junior .1 —1Ing. Zden k Havelka

expert junior .2—-1Ing. Ji iN mec

pravni expert — JUDr. Ji i Hana ek

geotechnik expert — Ing. Jan K i

administrativa — Mgr. Lenka Smejkalova

1.6 — materialy — dodavky materialu pr b n dle objednéavek

-13 -
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2. Prostav nost ve sledovaném obdobi

do 30.9. 2009

VSeobecné polo k

M si nipln ni- ervenec 2009 (Eur)

ast stavby Celkovy objem(Eur)| PIn ni od po atku (Eur)
Plan dle HMG [Skute nost
VSeobecné polo ky 415 351 415 351
100,00
90,00
80,00
70,00
, @ celkovy objem
60,00+ v %
) Ood po atku
50,00 pin niv %
1 Bm si niplanv
40,00 %
1 Om si nipln ni
30,00 v %
20,00
10,00
0,00+=
vSeobecné

polo ky

-14 -
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Projekt 1- rekonstrukce Gpravny vody Stitary

M si nipln ni- ervenec 2009 (Eur)
ast stavby Celkovy objem(Eur)|PIn ni od po atku (Eur)

Plan dle HMG [Skute nost

Projekt 1 5573715 5746 869
100,001

90,00]
80,00
70,00 .

[ celkovy objem
60,00 v %

[Jod po atku
50,00 pin niv %
40,00 Bm si niplanv

_ %
50,007 Om si nipln ni
20,00 ] v
10,00}
0,00 | | |
projekt

-15 -
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Projekt 2 - rekonstrukce vodovodniho p ivad e astohostice—T ebi

M si ni pln ni- ervenec 2009 (Eur)
ast stavby Celkovy objem(Eur)|PIn ni od po atku (Eur)
Plan dle HMG |[Skute nost
Projekt 2 4710 504 4877913
100+
9017
801
7011
sl @ celkovy objem
v %
504 Ood po atku
pin niv %
2041 l(r)n si niplanv
Y0
304 Om si nipln ni
v %
2017
10
O_-_
projekt

-16 -
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Projekt 3 — rekonstrukce vodovodniho p ivad e SOv irna—T ebi

M si ni pln ni- ervenec 2009 (Eur)
ast stavby Celkovy objem(Eur)|PIn ni od po atku (Eur)
Plan dle HMG [Skute nost
Projekt 3 2 547 220 2749 706
1001
90
80
70
soll @ celkovy objem
vV %
5o Cod po atku
pin niv %
104 Bm si niplanv
%
30-H Om si nipln ni
v %
201
1017
O_-_
projekt

-17 -
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Projekt 4 — rekonstrukce vodovodniho p ivad e Heraltice- T ebi

M si ni pln ni- ervenec 2009 (Eur)
ast stavby Celkovy objem(Eur)|PIn ni od po atku (Eur)
Plan dle HMG ([Skute nost
Projekt 4 1 865 399 1867 431 0 0
100
90
80
7011
soll @ celkovy objem
v %
5o Cod po atku
pin niv %
2104 Bm si niplanv
%
30-H Om si nipln ni
v %
201
101
O_-_
projekt
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Projekt 5 Pr b ny on-line monitoring

M si nipIn ni- ervenec 2009 (Eur)

ast stavby Celkowy objem(Eur) | PIn ni od po atku (Eur)
Plan dle HMG [Skute nost
Projekt 5 81942 81942 0 0
100
90
80
70
B celkovy objem
60
vV %
Ood po atku
50 pin niv %
Bm si niplanv
40 %
Om si nipln ni
20
10
0
projekt
5
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2.2 —celkové pln  ni od po &atku stavby k 31.8. 2009

Tabulka pln ni od po atku stavby k 31.8. 2009

st stavby Celkovy obje;ir:tv(eét::r) zm novych Od po atku v ( Eur)
Plan dle HMG |Skute nost

VSeobecné polo ky 415 351 382 478 415 351
Projekt 1 5571 996 5 484 353 5746 869
Projekt 2 4735751 4 414 962 4877 913
Projekt 3 2676 436 2 535 348 2749 706
Projekt 4 1867 431 1 820 306 1867 431
Projekt 5 81942 80 054 81942
Cela stavba 15 348 906 14 717 501 15739 212

3. Planovana innost v nadchazejicim obdobi

3.1 —inenyrské innosti

Koordina ni prace s ostatnimi dodavateli po kolaudaci dila.

3.2 —p ipravné innosti

P edani dila investorovi — zkuSebni provoz

3.3 —realizace

Projekt 1 - rekonstrukce Upravny vody Stitary

SO 1.01.2-HalaA

Odstra ovani drobnych vad

SO 1.02.1 - Budova pomocnych provoz

Odstra ovani drobnych vad

SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn nych vodarenskych kal

Ukon eno
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SO 1.02.4 P ist eSky

Ukon eno

SO 1.02.5 Komunikace v arealu

Odstra ovani drobnych vad

SO 1.02.6 Oploceni areélu UV

Odstra ovani drobnych vad

PS 1 — technologie Upravny vody

Odstra ovani drobnych vad

PS 2 — Elektroinstalace

Odstra ovani drobnych vad

Projekt 2 - rekonstrukce vodovodniho p ivad e astohostice —T ebi

SO 2.01 Vodovodni potrubi p ivad e-vym na

Ukon eno

SO 2.04 Vym ny vzdusSnik a kalnik

Ukon eno

SO 2.11 S astohostice

Odstra ovani drobnych vad

SO 2.12 VDJ Moravské Bud jovice

Odstra ovani drobnych vad

SO 2.13 VDJ Svaty Vit

Odstra ovani drobnych vad

SO 2.14VDJ St ite

Odstra ovani drobnych vad

-21 -



Zajist ni kvality pitné vody ve vodarenské soust@tiozapadni Moravy-region €bi sko

Projekt 3 — rekonstrukce vodovodniho p ivad e SOv irna—-T ebi .

SO 3.01- Vodovodni potrubi p ivad e-vym na - pokra ovani

Ukon eno

SO 3.02 — Vodovodni potrubi p ivad e -cementace

Ukon eno

SO 3.08 Demolice objekt

Ukon eno

SO 3.11 Akumulace Ov irna

Odstra ovani drobnych vad

SO 3.12 VvDJ Baliny

Odstra ovani drobnych vad

SO 3.13 Armaturni Sachta Rudikov

Odstra ovani drobnych vad

SO 3.15 Vodojem Pocoucov 1000 m3

Odstra ovani drobnych vad

SO 3.16 Armaturni Sachta Tyn

Ukon eno

SO 3.17 Vodojem Tyn

Odstra ovani drobnych vad

Projekt 4 — rekonstrukce vodovodniho p ivad e Heraltice- T ebi

SO 4.01 Vodovodni potrubi p ivad e-vym na

Ukon eno

SO 4.08 RuSeni objekt a demolice

Ukon eno
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SO 4.12 VDJ Zon

Ukon eno

3.4 —zm ny oproti projektové dokumentaci

3.5.1 — pracovnici zhotovitele, podzhotovitelé, pou

Firma VHS plus

ité strojni vybaveni

. . Po et pracovnik Poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 2 1
Mistr 1
D Inici HSV 10 2
Specialisté 6 2 Obklada i,zednici,vodovodni montér
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 2 1
Auta nakladni 1
Naklada e 0
Bagry a rypadla 1
Hutnici technika 1
Je aby 1
Drobna mechanizace 2
Ostatni 1 Elektrocentrala,kotou ova pila
Firma Vesely
. . Po et pracovnik poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 1
Mistr 0
D Inici HSV 6
Specialisté 3 2 Obklada i,zednici
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 1
Auta nakladni 1
Dozer 1
Bagry a rypadla 1
Hutnici technika 1
Je aby
Drobna mechanizace 3 2ks kalové erpadlo,lks elektrocentrala
Ostatni
Firma Outulny
. . Po et pracovnik poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 2 1
Mistr 2
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D Inici HSV 8
Specialisté 2 2
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 4
Auta nakladni 1
Dozer 1
Bagry a rypadla 2
Hutnici technika 1
Je aby 1
Drobna mechanizace 3
Firma VHS Vyso ina
. . Po et pracovnik poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 1 1
Mistr 0
D Inici HSV 4
Specialisté 2 2
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 2 4
Auta nékladni 2 1
Naklada e 1 UNC
Bagry a rypadla 1 Traktorbagr,buldozer
Hutnici technika 1
Je aby 1 Autoje ab
Na adi na monta 1
Firma Envi —pur
. . Po et pracovnik poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 1 1
Mistr 1
D Inici HSV
Specialisté 5 3 Vodovodni montér,sva e
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 2 2
Ostatni sva e ka TIG 3ks, sva e ka MIG 1ks, kysliko-
acetylénova souprava pro ezani ocelového potrubi,
elektricky navijak, paletovy vozik, drobné elektrické
1 1 PSR L i
n& adi, n4 adi, micha ka, pasovy dopravnik,
zednické na adi
Sdru eni Conel - Siemens
. . Po et pracovnik poznamka
Pracovni za azeni - -
vlastni ostatni
Stavbyvedouci 2 1
Mistr 1 2
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| Specialisté | 2 | 2 | elektromontér
Strojni vybaveni ,PO et - Poznamka
vlastni ostatni
Auta osobni 2 2
Ostatni 1 1

3.5.1 — pracovnici spravce stavby
- hlavni mana er projektu — Ing. Lubomir Krupica
zastupce hlavniho mana era — Ing. Petr VaSi ek
expert senior — Ing. Rudolf Stola
expert junior .1 —Ing. Zden k Havelka
expert junior .2-1Ing.Jii N mec
pravni expert — Zuzana Schutzova
finan ni expert —Ing. Jan K i
administrativa — Mgr. Lenka Smejkalova

3.6 — materiadly — dodavany pr b n dle objednavek a pot eb stavby

4. Harmonogramy
4.1 — celkovy
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4.2 - jednotlivé  asti —v tomto m sici probihaly prace na projektu VSeobecné
polo ky, 1, 2, 3, 4.

4.3 - finan nipln ni

k 30.9.2009

VSeobecné polo ky 415 351 46 156,42 415 351,17 | 100,0% 0,00
Projekt 1 5571996 471987,75| 5746 869,21 103,1% 0,00

Projekt 2 4735751 169 278,27| 4877 913,16] 103,0% 0,00

Projekt 3 2676436 179 149,19| 2749 706,30 102,7% 0,00

Projekt 4 1867 431 23419,87| 1890 850,56] 101,3% 0,00

Projekt 5 81942 0,00 81 941,99] 100,0% 0,00

Cela stavba 15 348 906,45 889 991,50 | 15762 632,39 | 102, 7% 0,00

4.4 -zd vodn nia eSeniodchylek — probihaly pouze prace na odstra ovani
drobnych vad bez naroku na finan ni pln ni

Celkovy objem ji provedenych a vyfakturovanych pra ci je vySSi ne cena dila bez
rezervy. Celkova cena dila v souladu s uzav enou smlouvou a erpani rezervy.

5. Po adavky investora, objednatele a zhotovitele

5.1. Po adavky zhotovitele

Bez po adavku

5.2. Po adavky investora

Zajist ni stalého provozu na rekonstruovanych objektech.
Zhotovitel bude pokra ovat na odstra ovani drobnych vad
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6. Bezpe nost prace,vliv na ivotni prost edi

Pracovnici zhotovitele jsou proskoleni z BOZP a PO a absolvovali Skoleni a
zdravotni prohlidky nutné pro prace na vodarenskych objektech.

Kontrolu dodr ovani bezpe nosti prace provadi mistr a stavbyvedouci .

B hem minulého obdobi nebyly zjiSt ny adné zava né p estupky v oblasti
bezpe nosti prace a po arni ochrany a nebyly zjist ny negativni vlivy na ivotni
prost edi

7. Zkousky

Veskeré doklady o provedenych zkouskach p edany ke kolaudaci.

8. P ilohy - Fotodokumentace -piloha .1-7

-28 -



Zajist ni kvality pitné vody ve vodarenské soust@tiozapadni Moravy-region €bi sko

P iloha 1 - UV Stitary

Projekt 2 — VDJ Vit
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P iloha 2
Projekt 2 — VDJ Moravské Bud jovice

Projekt 2 — S astohostice
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P iloha 3
Projekt 3— S Ov irna

Projekt 3 — VDJ Baliny
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Pilohad4
Projekt 3 — AS Rudikov

Projekt 3 — VDJ Pocoucov 400
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P iloha 5
Projekt 3 — VDJ Pocoucov 1000

Projekt 3 — AS Tyn
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P iloha 6
Projekt 3 — VDJ Tyn 1500

Projekt 4 — VDJ ZON
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P iloha 7
Projekt 4 — VDJ Borovina
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